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Gmina Szastarka
Szastarka Stacja 121

23-225 Szastarka
OCENA JAKOSCI WODY

Dzialajac w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294) na podstawie sprawozdan z badan wody pobranej w ramach

kontroli wewnetrznej z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w wode Stare Moczydla w dniu
17.04.2020r. z nastgpujacych punktéw zgodnosci:

- do sieci- hydrofornia- Nr sprawozdan: 1296/04/2020/M/1, 1296/04/2020/F/1
- sie¢- Stare Moczydta 4, mieszkanie prywatne - Nr sprawozdan: 1296/04/2020/M/2,
1296/04/2020/F/2

- sie¢- Stare Moczydta 34, mieszkanie prywatne - Nr sprawozdan: 1296/04/2020/M/5,
1296/04/2020/F/5

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraéniku
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode¢

STARE MOCZYDLA

Uzasadnienie:

wyniki badan wody z wodociaggu zbiorowego zaopatrzenia w wode Stare Moczydla
wykazaly, iz speinia ona wymagania przywotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. okreslone w zalgczniku Nr 1 cze$é A tabela 1 i czg$¢ C tabela 1 w zakresie wymagan
mikrobiologicznych oraz zataczniku Nr 1 cze$é B, cze$¢ C tabela 2 oraz czgs¢ D w zakresie wymagan
organoleptycznych i fizykochemicznych. Badania préb wody zostaly przeprowadzone w akredytowanym
laboratorium firmy ,,JARS” S.A. ul. Fabryczna 7; 41-404 Mystowice.
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