LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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AB 1095

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/05/2021/27/FM/6

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr:

Gmina Szastarka 23-225 Szastarka, ul. Szastarka 121

L/0/05/2021/27

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosei
w obszarze regulowanym prawnie).
AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcey
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

EPrzcdmiot badania: Waoda przeznaczona do spozycia
7 atwicrdzenie do wykonysvania badai: Decyzja: PPIS Legionowo nr HKN 24/2020 z dn. 04.11.2020, PPIS Katowice nr NS/HKiS/4560/2L/W/22-11/2020
i yrotywania badatl zdn. 25.09.2020
Punkt pobranin: Kurek czerpaluy Data: 17 maja 2021
Adres pobrania: 23-225 Szastarka, Polichna
Miejsce pobrania: Hydrofornia - ujecie wody do sieci; wodociag Polichna
Godzina pobrania: 09:30:00
Temp. probki pobranej [°C]: 11.5
ranie probek we -ENT 8:2 - -5: -10/Apl: - Lo . .
E?:lz:;enp;)(:;;;\k\fg ;\_\;I; ISZT\ S0 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 Pobierajacy: Prébkobiorca JARS nr: 2496
Numer prébki: 11985/05/21 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  17-05-2021 Data zakonezenia badafi:  07-06-2021
Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wyg Wymagania Wrynik Np.** N
Aldryna ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,030; ng/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Diéldxyna ng/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pgt; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endyna ng/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ugl; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Izodryna ugl AE | PN-EN 150 6468:2002 5.0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
o,p"dichlorodifenylodichioroetan ngft AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0010
M (0.p-DDD) (Dz.1.2017.2294)
o,p-dichlorodifenylodichloroetylen ug/l AE [ PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
| (©p-DDE) (Dz.U.2017.2294)
o,p-dichlorodifenylotrichloroetan ugl AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; pg; RMZ (Dz.U. 2015.1989) <0,010
M (0,p'—DDT)
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Lab. Badany pnrﬁmctr jonu Akr, Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

p.p-dichlorodifenylodichloroetan g/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M | (pp-DDD) (Dz.U.2017.2294)

p.p-dichlorodifenylodichloroetylen g/t AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <,010
M (p.p-DDE) (Dz.U.2017.2294)

p.p-dichlorodifenylotrichloroetan ng/l AE | PN-ENISO 6468:2002 <0,10; png/l; RMZ (Dz.U. 2015.1989) <0,010
M (p.p-DDT)

alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ng/l AE | PN-EN ISC 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

alfa-chiordan’ ng/t AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; ug/l; RMZ (Dz.U. 2015.1989) <0,010
M

beta-heksachlorocykloheksan (beta- gl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

delta-heksachlorocykloheksan (delta- ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M HCHj) (Dz.U.2017.2294)

gamma-heksachlorocykloheksan pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <{0,010
M (gamma-HCH, lindan) : (Dz.1.2017.22594)

gamma-chlordan pgl AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/t; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Endosulfan II ng/!t AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pe/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Epoksyd heptachloru B pyt AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp. MZ . <(,010
M (Dz.U.2017.2294)

Heptachlor pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)

. Aldehyd endryny pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pug/l; Rozp.MZ <(0,010

M (Dz.U.2017.2294)

Metoksychlor (DMDT) pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom, Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Alachlor ng/lt AE | PN-EN 150 6468:2002 <0,10; ugl; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Trifluralina ngt AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10; pg/l; RMZ (Dz.U. 2015.1989) <0,010
M
Siarczan endosulfanu gt AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
(Dz.U.2017.2294)
M
Azotyny my A PN-EN ISO 13395:2001 <0,50; mg/l; Rozp.MZ < 0,066
M (Dz.U.2017.2294)
Liczba bakterii grupy coli jik/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/lOOn.ll AE | PN-EN IS0 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L 150 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokow jtk/100ml | AE | PN-EN 1SO 7899-2:2004 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
L (Dz.U.2017.2294)
Ogdlna Hezba mikroorganizmow w jtik/ml AE | PN-EN IS0 6222:2004 -; jtk/mi; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0
L 22:2°C
Banva mg/ Pt A | PN-ENISO 7887:2012 pkt 6 <5
M
Metnosé NTU A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 Akceptowalna przez konsumentow i 0,21 +/-0,03
M bez nieprawidiowych zmian. Zalecany
zakres wartosci do 1,0 NTU,; NTU;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
Liczba progowa smaku (TFN) A | PN-EN 1622:2006 <1
L
| Liczba progowa zapachu (TON) A | PN-EN 1622:20006 <1
L
pH (in-sitn) - A [ PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5, -; Rozp.MZ 7.1 +/-1,4
PS (Dz.U.2017.2294)
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w uSfem A | PN-EN 27888:1999 659 +-33
PS temp. 25°C (NOWE)
© 37 l
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Lab. Badany parametr jom Al Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.* N
Alayloamid gl A | PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 <0,10; pg/l; Rozp. MZ < 0,040
M (Dz.U.2015.1989)
Antymon ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <5; pg/l; Rozp.MZ (D2.U.2017.2294) <10
M
Arsen ngh AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <10; ught; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Azotany mg/t A PN-EN ISO 13395:2001 < 50; myl; Rozp.MZ 12 +-2
M (Dz.U.2017.2294)
Benzen ngl A} PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; ug/; Rozp.MZ <{0,25
M (Dz.U.2017.2294)
Benzo(a)piren ugft A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 <0,010; pg/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.U.2017.2294)
Bor mg/l AE | PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 1,0; mg/l; Rozp.MZ 0,018 +/-0,004
M (Dz.U.2017.2294)
Bromiany ng/l A | PN-ENISO 11206:2013-07 < 10; ug/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorek winylu ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M - (Dz.U.2017.2294)
Chrom ogélny pg/t AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 50; pg/l; Rozp.MZ < 0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogdlne ng/t A | PN-ENISO 14403-2:2012 < 50; ng/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
1,2-dichloroetan (EDC) ngl AE | PN-ENISO 10301:2002 <3,0; ng/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Epichlorohydryna pwl A | PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,025
M . (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/l A | PN-ENISO 10304-1:2009, PN-EN < 1,5; mg/l; Rozp.MZ 0,22 +/-0,02
M IS0 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany paramefr jom Alr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#* N
Kadm pg/t AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 5; pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50
M
MiedZ mg/l AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 2,0; mg/l; Rozp.MZ < 0,00050
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel pglt AE PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <20; pgl; Rozp.MZ 3.4 +-0,7
M (Dz.U.2017.2294)
Otow ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/ls Rozp.MZ < 0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Suma pestycydow (z obliczer) ng/l A | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50; ng/l; RozpMZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Rtgc ng/l AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 1; ngl; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <010
M
Selen ngft AE | PN-EN SO 17294-2:2016-11 <10; ug/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu po/t A | PN-EN ISO 10301:2002 <10; ng/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Suma WWA (z obliczen) ngl A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 <0,10; ng/l; Rozp.MZ <0,0050
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometandw (THM) pgl A | PN-EN ISO 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2015.1989)
Glin ng/t AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <200; pgl; Rozp.MZ 5,1 +/-0,8
M (Dz.U.2017.2294)
Jon amonowy / amoniak mg/l A | PN-ENISO 11732:2007 pkt 4 <0,50; mg/l; Rozp.MZ <{,13,
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorki mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/l; Rozp.MZ 8.6 +-12
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Mangan ugl AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 50; ng/l; Rozp MZ 0,75 +-0,15
M (Dz.1.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jomn Akr. tietodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l A | PN-EN 1484:1999 <2,0
M

Siarczany mg/t A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN < 250; mg/l; Rozp. MZ 33 +-2
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)

Séd mg/t AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 200; mg/t; Rozp.MZ 7,0 +-1,1
M (Dz.U.2017.2294)

Indeks nadmanganianowy (chemiczne mg/l 02 A | PN-ENISO 8467:2001 <5,0; mg/t O2; Rozp.MZ 0,52 +-0,08
M zapotizebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2017.2294)

utlenialnogé

Zelazo ogolne ngl AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <200; pg/l; Rozp.MZ 3 +-2
M (D2.U.2017.2294)

Bromodichlorometan ng/l AE | PN-EN [SO 10301:2002 < 15; pug/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)

Chilor wolny my/l A | PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 od 0,00 do 0,30; mg/l; Rozp.MZ 0,08 +-0,02
PS (Dz.U.2017.2294)

Chlor zwigzany (st¢zenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 0,03 +-0,01
PS

Chloroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN SO 10301:2002 <0,030; mg/l; Rozp.MZ <0,0010
M (Dz.U.2017.2294)

Magnez mg/t AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 od 7 do 125; mg/l; Rozp. MZ 9,5 +-1,4
M (Dz.U.2017.2294)

Srebro mg/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 <0,010; mg/t; Rozp.MZ < 0,00050
M (Dz.U.2017.2294)

Twardo$é ogolna (sumaryczna mg/l A | PN-ENISO 17294-2:2016-11 od 60 do 500; mg/l CaCO3; Rozp.MZ 210 +/-40
M zawartos¢ wapnia 1 magnezu) CaCO3 (Dz.1.2017.2294)

Np.** - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufniosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w syluacii, gdy ma to znaczenie dia miarodaj
Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badan: L - Lajski, M - Mysfowice, PS - Pomiar In-Situ

nosci wynikow badari lub zgodnoéci z wartosciami granicznymi oraz na zyczenie Klienta

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badari sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, oile
nie sg potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, sa kopiami.

Uwagi:

Liczba progowa smaku/zapachu: metoda parzysta, pelna, wybér niewymuszony; trzy osoby oceniajgce. Czas przechowywania probki przed

badaniami: <72h. Temp. badanej probki: 2342 °C. Woda odniesienia: woda zrédlana butelkowana.
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Sprawozdanie sporzgdzono w {1 egz.

Koniec Sprawozdania

Oryginat pdf: Zieceniodawea, kopia pdf: Archiwum wim

Sporzgdzono dnia:
07-06-2021

Autoryzowal wynik:

Pracownik JARS nr: 2120
Pracownik JARS nr: 2186
Pracownik JARS nr: 2202
Pracownik JARS nr: 2226
Pracownik JARS nr: 2227
Pracownik JARS nr: 2228
Pracownik JARS nr: 2255
Pracownik JARS nr: 2261
Pracownik JARS nr: 2307
Pracownik JARS nr: 2437

Zatwierdzil:

Specjalista ds.Srodowiska

Pracownik JARS nr: 2093

Podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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