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Sprawozdanie z badan Nr: 1296/04/2020/M/1

Zleceniodawca: Gmina Szastarka 23-225 Szastarka ul. Szastarka 121

Zlecenie Nr; 1296/04/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej {(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 23-225 Szastarka, Stare Moczydla
Miejsce pobrania: Wodociag Stare Moczydla; Do sieci-hydrofornia
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 10,1 °C
Data i godzina: 17-04-2020 09:20
Pobranie probek wg:  (A)PN-EN ISO 19458:2007 , . bt .
Transport probek: JARS S A. Prébkobiorca:  Prébkebiorca JARS nr: 278
Numer prébki:  8089/04/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 17-04-2020 Data zakonczenia badafi:  20-04-2020
Lab, Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Liczba enterokokow jtk/100mi | (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 MZ-9 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100m! | (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-12, (Ae) MZ-9 0
LK PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Ogoblna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (Ae) PN-EN ISO 6222:2004 MZ-9 0
LK |w222°C R
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r, Poz. 2294)
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“* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok, 95% i wpbiczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Whyniki odnoszg sie wylgeznie do badanych prébek . Niepewnos$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do rekiamacji.

{

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 zdnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA.: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem * pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwierdzone za zgodnosé z oryginatem, sa kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzone dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

03 i
20-04-2020 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik JARS nr: 362 TR
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V2
JARS
sk LABORATORIA BADAWCZE S
05-119 Legionowo, ul. Kodcielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka SADAHIA
Sprawozdanie z badan Nr: 1296/04/2020/F/1
Zleceniodawea: Gmina Szastarka 23-225 Szastarka ul. Szastarka 121
Zlecenie Nr: 1296/04/2020

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

{Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o Hle prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 23-225 Szastarka, Stare Moczydla .
Miejsce pobrania: Wodociag Stare Moczydla; Do sieci-hydrofornia
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 10,1 °C
Data i godzina: 17-04-2020 09:20
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 o o i
Transport probek: JARS S.A. Prébkobiorca:  Probkobiorca JARS nr: 278
Numer prébki:  8089/04/20 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 17-04-2020 Data zakoiiczenia badan: ~ 22-04-2020
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg ‘Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-9
LK
<5
Liczba progowa smaku (TFN) TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<l
Liczba progowa zapachu (TON) TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Mgetnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt MZ-9
LK 53
0,44 0,07
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-9
P
65-9,5 73 02
Przewodnosé elektryczna pnS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-9
P wlasciwa w temp. 25°C kompensagja temperatury) 96
2500 514
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** « niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnoszq si¢ wylgcznie do badanych probek . Niepewno$é wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodnoéci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w flodci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calo$ci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

{

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/im

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 zdnia 04.11.2019 1. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKiS/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie s3 potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sa kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil; Podpisano:

Fl )
23-04-2020 Ll Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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